 
Podrobný opis predmetu zákazky

Predmet zákazky:
Predmetom zákazky sú práce a dodávky súvisiace s rekonštrukciou štruktúrovanej kabeláže, a to v súlade s rozsahom prác a dodávok, ktorý je bližšie špecifikovaný v položkovom rozpočte (výkaz výmer), a v súlade s obchodnými podmienkami plnenia stanovenými objednávateľom.


Aktuálny a východiskový stav:
Súčasná počítačová sieť bola dlhé roky v škole budovaná svojpomocne a viac-menej amatérsky. Na bežné používanie bola v minulosti sieť dostačujúca. V súčasnosti je však úplne nevyhovujúca s ohľadom na vyššie nároky na rastúci počet pracovných staníc a digitálnej didaktickej techniky, rozširovanie a zrýchlenie WI-FI pripojenia pre zamestnancov a žiakov školy. Počas prevádzky siete dochádza k častým poruchám a nie je možné využiť plnú rýchlosť a kapacitu internetového pripojenia. To prináša aj rastúce finančné nároky na bežnú prevádzku siete s ohľadom na časté servisné zásahy správcu servera. 

V metalickej sieti sú prekročené maximálne dĺžky trás 100 m. Problémy so sieťou zasahujú do vyučovacieho procesu a do bežnej prevádzky školy. Spolu s novou metalickou kabelážou (CAT 6) a optickou kabelážou budú vedené rozvody kamerového systému, WI-FI komponentov a telefónnych liniek. Z dôvodu obmedzenia dĺžky trasy bude  prepojenie príslušných dátových rozvádzačov realizované optickou kabelážou do jedného komunikačného celku.

Meranie a certifikácia kabelážneho systému je potrebné z hľadiska kontroly správnosti parametrov funkcionality ako aj splnenia parametrov noriem a kategórií. Na meranie príslušných portov sa používajú testery pre príslušný rozsah a kategóriu. Následná certifikácia dokumentuje všetky parametre pre úplné posúdenie stupňa kvality metalickej kabeláže.


Požiadavky na predmet zákazky:
Rekonštrukcia štruktúrovanej kabeláže, príslušenstva a súvisiacich prác pozostávajúcich z požadovaného minimálneho rozsahu:

Špecifikácia HW:

Switch CISCO SG200-26P /PoE alebo ekvivalent
· OS Windows Server 2019 (server nie je predmetom obstarávania, už je vo vlastníctve verejného obstarávateľa)

Špecifikácia prác a materiálu:

Úprava kabeláže a optického prepojenia v rámci budovy v optickom patch paneli. 

· montáž a demontáž patch panelu, 
· kompletizáciu za prevádzky, t.j. paralelná inštalácia bez výpadku pôvodnej
· Certifikované premeranie, 
· Prepoje medzi dátovými rozvádzačmi 10Gbit optikou
· Kabeláž kamerový systém POE
· Kabeláž telefón, premiestnenie ústredne
· Unifi systém s overovaním cez RADIUS
· Switch POE 1Gbit - Cisco
· Kabeláž cat.6A – Solarix 550 MHz
· Premiestnenie telefónnej ústredne
· Napojenie telefónnych liniek na novú kabeláž
· Príprava na systém VoIP telefónie (Ústredňa ASTERISK alebo alternatíva, dodanie a inštalácia)

Osobitná požiadavka na plnenie:
· Požaduje sa odvoz a likvidácia stavebného aj elektroinštalačného odpadu súvisiaceho s predmetom zákazky.
Rozsah prác a dodávok súvisiacich s predmetom zákazky je bližšie špecifikovaný vo výkaze výmer. 

	Položka
	Popis prác
	M.J
	Množstvo

	čislo.
	 
	
	 

	1
	2
	3
	4

	 
	MATERIÁL
	 
	 

	1
	Žľab káblový LHD 20X20 HC 40x20mm 2m PVC biely
	m
	80

	2
	Žľab káblový EKE 140X60 HD 140x60mm 2m PVC biely
	m
	0

	3
	MOSAIC DLP KANÁL 80X50,Legrand
	m
	180

	4
	MOSAIC DLP OHYBNÝ KRYT ŠÍRKA 65MM,Legrand
	m
	180

	5
	MOSAIC DLP SPONA Š.40,65,85,Legrand
	ks
	50

	6
	MOSAIC DLP VONKAJŠÍ UHOL 2 ODDELENIA HL.65,Legrand
	ks
	16

	7
	MOSAIC ZÁSLEPKA DLP 80X50,Legrand
	ks
	36

	8
	MOSAIC DLP RÁMIK MOSAICPRE KRYT ŠÍRKA 65MM 2M,Legrand
	ks
	40

	9
	MOSAIC DLP SPOJKA SO ZÁPADKOU,Legrand
	ks
	50

	10
	MOSAIC DLP SPOJKA KRYTU SO ŠÍRKOU 65MM,Legrand
	ks
	40

	11
	MOSAIC DLP T ODBOČKA 80X50,Legrand
	ks
	16

	12
	MOSAIC DLP VNÚTORNÝ VARIABILNÝ UHOL H65,Legrand
	ks
	20

	13
	Hmoždinka  M 8x40 mm, typ T8-PA, Fisher
	ks
	460

	14
	Krabica inštalačná FA-646-80 80x80x42mm 1-násobná na omietku
	ks
	12

	15
	Zberný káblový držiak pre 30 káblov (3 x 1,5 mm²)
	ks
	0

	16
	Kábel STP (U/FTP) 4x2xAWG23, Cat.6A , 550 MHz, 
	m
	3 600

	17
	Zásuvka dátová Mosaic 076574 RJ45 UTP 2M biela
	ks
	18

	18
	Modul 2xRJ45/s, Cat.6A, do rámika Mosaic, biely, KELine,
	ks
	32

	19
	Patch panel Cat.6A 24xRJ45/s, čierny, komplet os. KEP-C6A-S-10G
	ks
	3

	20
	Montážny rámik Mosaic do DLP žľabu
	ks
	32

	21
	Patch panel ISDN
	ks
	3

	22
	CISCO SG200-26P /PoE 26-port Gigabit Smart Switch alebo ekvivalent 
	ks
	1

	23
	Kábel optický 8 vláknový KELINE
	m
	100

	24
	KELine optický patch panel pre 24 x SC-SC, LC-LC Duplex
	ks
	2

	25
	KELine optický adaptér SC-SC, OM3
	ks
	24

	26
	KELine pigtail LC, OM3 50/125µm
	ks
	24

	27
	Kazeta pre 24 zvarov
	ks
	3

	28
	Patch kábel CAT6A 0,5m Keline
	ks
	76

	29
	Operačný systém Windows server 2019 Std.
	ks
	1

	30
	KELine jednodielny závesný 19" rozvádzač RBA hĺbka 615 mm
	ks
	1

	 
	MONTÁŽNE PRÁCE
	 
	 

	1
	Montáž káblového žľabu PVC do150mm x 60mm + kryt + prísl.
	m
	260

	2
	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do ostro pálených tehál, alebo stredne tvrdého kameňa
	ks
	460

	3
	Montáž prístr.krabice na povrch 
	ks
	12

	4
	Kábel volne uložený na  kabelovú lávku, alebo do žľabu
	m
	3 500

	5
	Montáž zásuvky 1xRJ45 do podlahovej krabice, alebo do žľabu
	ks
	18

	6
	Montáž zásuvky 2xRJ45 do podlahovej krabice, alebo do žľabu
	ks
	32

	7
	Zapojenie zásuvky 1xRJ45
	ks
	18

	8
	Zapojenie zásuvky 2xRJ45
	ks
	32

	9
	Montáž tieneného patch panelu, 24xRJ45
	ks
	6

	10
	Zapojenie jedneho portu do patch panelu - 1xRJ45
	ks
	76

	11
	Príprava káblu pre uloženie na žľab
	ks
	76

	12
	Značenie zásuviek
	ks
	76

	13
	Značenie prípojných miest na strane rozvadzača
	ks
	76

	14
	Prieraz do 20mm obvod
	ks
	32

	15
	Prieraz do 100 mm podlaha korunkový výrez
	ks
	3

	16
	Certifikačné merania trasy a spoja /reflektometrom OTDR/ + protokol
	ks
	24

	17
	Montáž switchu
	ks
	1

	18
	Inštalácia patch káblov
	ks
	76

	19
	Inštalácia a konfigurácia OS Windows Server 2019
	ks
	1

	20
	Ostatné odborné práce súviace so spojazdením LAN
	ks
	38

	21
	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - HZS
	hod
	55

	22
	Meranie certifikácie cat.6A, vystavenie protokolu
	ks
	86

	23
	Pomocný materiál elektrotechnický
	ks
	1

	24
	Dopravné náklady a manipulácia
	ks
	1

	25
	Projektová dokumentácia
	ks
	1

	26
	Demontážne práce - kompletné
	ks
	1

	27
	Premiestnenie telefónnej ústredne
	ks
	1

	28
	Napojenie telefónnych liniek na novú kabeláž
	ks
	1

	29
	Príprava na systém VoIP telefónie (Ústredňa ASTERISK alebo alternatíva, dodanie a inštalácia)
	ks
	1



V prípade, že verejný obstarávateľ požaduje dodať v rámci opisu predmetu zákazky / predložených dokumentov konkrétny výrobok, výrobný postup, značku, patent, typ, alebo odkazuje na konkrétnu krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, uchádzač je v súlade s § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní oprávnený predložiť ponuku aj na technický a funkčný ekvivalent. 

Za technický a funkčný ekvivalent sa považuje taká ponuka (riešenie), ktorá spĺňa úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je obstarávaný predmet zákazky určený (viď rozhodnutie Rady Úradu pre verejné obstarávanie č. 503-9000/2014-KR/5 zo dňa 03.03.2014).

V prípade, že verejný obstarávateľ požaduje dodať v rámci opisu predmetu zákazky / predložených dokumentov konkrétny výrobok, výrobný postup, značku, patent, typ, alebo odkazuje na konkrétnu krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač už vo svojej ponuke predložil dôkaz o ekvivalentnosti ním navrhovanej ponuky (riešenia) s predmetom zákazky definovaným v rámci opisu predmetu zákazky (viď rozsudok SD EÚ vo veci C‑14/17 z 12. júla 2018). 

Za technický a funkčný ekvivalent sa nepovažuje najmä taká ponuka (riešenie), s ktorého prijatím / plnením by boli spojené ďalšie vyvolané neprimerané náklady na strane verejného obstarávateľa.
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