
Prevádzkovatel':
Spojená škola
SNP 30
900 28 lvanka pri Dunaji

Císlo správy

25ĺ02ĺ2021 1 5 1 ĺ 1 l 20a7 -T Z- A- Aa1,a2,a3,a4,b1,b2
Ba1,b'1,b2d1 d2,e1,e2,e3,e4

0íslo oprávnenĺa:

sPRÁVA
z odbornej pľehliadky kotla

Parný plynový kotol:
K3
typ: PGP 100 ČKD
DUKLA
konštrukčný tĺak: 0,05
MPa

Výrobňa - objekt:

Parná plynová kotolňa
organizačná zloŽka SoŠ

Bernolákovo
Svätoplukova 38
900 27 Beľnolákovo

Druh prehliadky a skúšky:
Zákon 124ĺ2006 zz,
Vyhl' MPSVaR č'508/2009 Zz
a STN 07 0240,...
a) opakovaná vonkaišia prehliadka
b) skúška tesnosti
c) vnútorná prehĺiadka

tlaková skúška
Najvyššítlak pary:

05 MPa

Najvyššia teplota vody:

o^-t9

príkon - maýmin:

Výrobné čĺslo / rok výroby:

K2
5757 I 1983

Vodný objem: Menovitý tepelný výkon:

1 040 kw

1. Zistený stav kotla, najmä jeho zmeny, zistené nedostatky:

Parný plynový kotolje netesný{ečie, sú poškodené Žiarové trubky 2 a 3 ťahu, trubkovnica je na
viacených mjestach prasknutá. Tečúca voda zkotla spôsobuje p'oškodenie sibralovejvýmúrovky.
Kotol okamŽite odstaviť zprevádzky, nakoľko môŽe dÔjsť aj k havárii plynového horáku - voda
strieka do priameho plameňa.
Doporučujeme okamžite havarijnú situáciu riešiť opravou resp' výmenou kotlových rúr a trubkovnice
obratovejkomory.

Revízna spľáva vyvolaná MlMoRlADNoU UDALosŤou.
Zaľiadenie - kotol K3 je nefunkčný.



)tidv'1 Platné revízne

V rámci tejto odbornej prehliadky boli predloŽené vŠetky platné súvisiace odborné prehlĺadky, skÚŠky
a revízie.

2) Platnost' osvedčení obsluhy

9Psluha ni{ p|atné osveQien|e kurič V. triedv. kvapalinove kotle. plvnne palivo,
obsluha má platné osvedčenie na obsluhu tlarwyctrĺľĺooo'

a. Jedná sa o haváľiu na uvedenom zariadení - parnom kotly
b. Vykonat'okamžite opravu' aby bolzabezpečený bezpľoblémový chod zariadenia ľesp.

školy'

4 zi stav zariadení-

Pokvnv pre uŽĺvateľa a celkové zhodnotenie zariadenia:

Na základe výsledkov kontroly, odskúšania zariadenia a vykonanej odbornej skÚšky v zmysle
zákona 12412006 zz a Vyhl' MPSVaR sR č. 5o8/2oog ú, predmetné plynove zaŕiadenĺe
kotol K3 PGP 10o Čt<D Durta:

V prípade pľevádzkovania kotla môŽe dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí resp. obsluhy kotolne.

S výsledkom odbornej prehliadky bol oboznámený zástupca uŽívatel'a zariadenia.

odhadovaná cena na opravu: 16 5oo,0o € s DPH

5. Záver:

Meno a priezvisko zástupcu prevádzkovateľaMeno a priezvisko kontrolného orgánu:

lng. KaToIKUKUMBERG
Revízny technik TZaPZ
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